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Insinöörityössä selvitettiin eri verkostolaskenta ohjelmistojen soveltuvuutta Insinööritoimis-
to Nurmi Oy:n käyttöön. Tarkoituksena oli tutustua eri vaihtoehtoihin ja sen perusteella 
tehdä päätelmiä siitä, mikä on paras vaihtoehto toimiston tarpeisiin tuottaa SFS 6000 -
standardin mukaiset dokumentit sähköverkon mitoituksesta sähkösuunnitelmien liitteeksi.  
 
Työssä tarkasteltiin kahta kaupallista ohjelmaa sekä yrityksen omaa Excel-
taulukkolaskentaohjelmaa. Kaupallisiksi ohjelmiksi valittiin ennakkotutustumisen perusteel-
la ABB:n DOC sekä norjalaisen NELFO:n ja Sähköinfo Oy:n kehittämä FebDok. 
 
Ohjelmien soveltuvuutta on havainnollistettu mallintamalla toteutettavan esimerkkikohteen 
sähköverkko. Esimerkkikohteena toimi Kvarteret Victoria OP1. Näin saatiin konkreettinen 
käsitys siitä, miten ohjelmat sopivat jokapäiväiseen suunnitteluun. 
 
Työssä on tulkittu saatuja tuloksia ja dokumentteja ja niiden pohjalta on pyritty kehittämään 
Insinööritoimisto Nurmi Oy:n omia suunnittelumenetelmiä. Lopuksi on myös esitetty paran-
nusehdotuksia käytettyihin ohjelmistoihin. 
 
Työn tuloksena valittiin FebDok-sähköverkon mitoitusohjelma Insinööritoimisto Nurmi Oy:n 
käyttöön. Lisäksi saatiin SFS 6000 -standardin vaatimat dokumentit sähköverkon mitoituk-
sesta esimerkkinä käytettyyn suunnittelukohteeseen. 
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Liite1. Asennuksen dokumentointi  
   
Lyhenteet ja käsitteet 
CAD  Computer Aided Design. Tietokoneavusteinen suunnittelu. 
Epäselektiivisyys Selektiivisyyden virhetoiminta, jolloin vian sattuessa useam-
pi suojalaite toimii ja katkaisee näin ollen tarpeettoman suu-
ren alueen verkosta jännitteettömäksi. 
IFC Industry Foundation Classes. Kansainvälinen standardi tie-
donsiirtoon tietokonejärjestelmästä toiseen. 
Kosketusjännite Jännite, joka esiintyy suojamaadoitetun laitteen rungon ja 
maan potentiaalin välillä. 
Potentiaalintasaus Johtavien osien välinen sähköinen liitäntä, jonka tarkoituk-
sena on saavuttaa tasapotentiaali 
Selektiivisyys Selektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että ainoastaan lähinnä 
vikapaikkaa oleva suojalaite toimii. 
TN-C-S Jakelujärjestelmä, jossa on yhdistetty nolla- ja suojamaadoi-






Tämä insinöörityö käsittelee Insinööritoimisto Nurmi Oy:n suunnittelumenetelmien ke-
hittämistä sähköverkon mitoituksessa. Työ on tehty toimeksiantona Insinööritoimisto 
Nurmi Oy:lle. 
Insinööritoimisto Nurmi Oy on vuodesta 1972 alkaen alalla toiminut helsinkiläinen yri-
tys, joka on erikoistunut rakentamisen ja kiinteistöpidon palveluihin. Sen päätoimialat 
ovat sähkö-, automaatio-, tele-, turva-, ja AV-tekniikan suunnittelu ja konsultointi sekä 
kiinteistönpidon asiantuntijatehtävät. Yritys on toiminut alalla jo yli 40 vuotta, joten se 
on alalla vakiintunut, tunnettu ja luotettava. Insinööritoimisto Nurmi Oy on valittu vuo-
den sähkösuunnittelijaksi 2008, ja se työllistää nykyisin 16 henkilöä. 
Uusiutunut pienjännitesähköasennuksia käsittelevä SFS 6000-standardi (2012) koros-
taa suunnittelun merkitystä sähkölaitteiston suojauksen mitoituksessa. Standardin mu-
kaan suunnitteludokumenteista tulee käydä ilmi, että sähköasennuksen suojausta kos-
kevat perusvaatimukset täyttyvät.  
Suojauksen perusvaatimuksia ovat ylikuormitussuojaus, oikosulkusuojaus ja vikasuo-
jaus. Dokumenttien tulee myös sisältää yksityiskohtaisesti kaikki olennaiset tiedot virta-
piirin mitoituksen kannalta, kuten johtimien tyypit, poikkipinnat ja pituudet, suojalaitetie-
dot sekä oikosulkuvirtojen arvot. 
Tähän asti yrityksessä on laskelmat esitetty omalla Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. 
Kiristyneiden vaatimusten takia harkittiin kaupallisen ohjelman käyttöönottoa, mikä hel-
pottaisi suunnittelijoiden jokapäiväistä työskentelyä.  
Työssä verrataan kaupallisia ohjelmia nykyiseen menetelmään ja tämän pohjalta teh-
dään johtopäätöksiä, kannattaako kaupallinen ohjelma ottaa yrityksen käyttöön vai jat-
kaa vanhalla menetelmällä. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada samalla tuotettua to-





2 Sähkölaitteiston suojaus 
Kun kohteen sähkönjakelua suunnitellaan, suunnittelijan tulee ottaa huomioon useita 
turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sähköasennusta suunniteltaessa on varmistuttava, 
että ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden suojaus toteutuu ja että sähköasennus toimii 
tarkoitetulla tavalla tarkoitetussa käytössä.  
Suunnittelun perustaksi tarvittavat tiedot luetellaan SFS 6000 -standardin kohdissa 
132.2 - 132.5. Vaatimukset, joiden mukaan suunnittelu toteutetaan, on annettu kohdis-
sa 132.6 - 132.12. Suunnitteluvaiheessa on myös laskelmilla tai muilla tavoin osoitetta-
va, että suojauksen perusvaatimukset täyttyvät. Näiden vaatimusten täyttyminen on 
osoitettava SFS 6000 -standardin osan 5-51 mukaisissa dokumenteissa [1, s. 30 - 32].  
Suojauksen perusvaatimuksilla tarkoitetaan ylikuormitussuojausta, oikosulkusuojausta 
ja vikasuojausta. SFS 6000 -standardi ei sisällä ehdottomia vaatimuksia jännitteenale-
neman tai suojauksen selektiivisyyden tarkastamisesta, mutta nämäkin kannattaa tar-
kastaa ja ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 
Kun sähköverkon mitoitukseen kiinnitetään tarpeeksi huomiota suunnitteluvaiheessa, 
vältytään turhalta ylimitoitukselta tai pahimmassa tapauksessa valmiiden asennusten 
korjauksilta. Näin säästytään turhalta työltä ja voidaan säästää huomattavia summia 
kustannuksissa. 
2.1 Suunnittelun lähtötiedot 
Jotta suunnitteluvaiheessa voitaisiin selvittää suojausvaatimusten täyttyminen, tulee 
suunnitteluvaiheessa olla käytettävissä tarpeelliset lähtötiedot [2, s. 34]. Paikalliselta 
jakeluverkkoyhtiöltä tulee selvittää suojalaitteiden toimivuuden tarkastelua varten, sekä 
keskusten oikosulkukestoisuuden määrittämiseksi liittymiskohdan 
 pienin ja suurin maasulkuvirta  





Kohteesta tulee ennen verkon mitoituksen aloittamista selvittää keskusten sijainnit 
kaapeleiden pituuksia varten sekä keskusten tehotiedot kaapeleiden kuormitusvirtoja 
varten. Verkon laskentaa varten on hyvä olla alustava nousujohtokaavio tehtynä ja sii-
hen merkittynä edellä mainitut asiat. Tämä nopeuttaa huomattavasti mallinnus- ja las-
kentaprosessia. 
2.2 Kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus 
Johtimen kuormitettavuuteen vaikuttavat useat eri tekijät, jotka tulee ottaa huomioon 
johtimen poikkipintaa valittaessa. Tämän takia johtimelle annettua maksimikuormitetta-
vuutta voidaan harvoin soveltaa sähköverkkoa suunniteltaessa. Suurimman jatkuvan 
virran, jolla johdinta määrätyissä olosuhteissa kuormitetaan, on oltava sellainen, ettei-
vät johtimen eristysaineen lämpötilan raja-arvot ylity. Nämä raja-arvot esitetään SFS 
6000 -standardin taulukossa 52.1. [1, s. 220.] 
Poikkipintaa valittaessa tulee määrittää odotettavissa olevat kuormitusvirrat keskusta-
solla sekä mahdollisesti ryhmäjohtotasolla. Kun tiedetään, miten suurella virralla johdin-
ta kuormitetaan, voidaan laskea korjauskertoimien avulla kaapelin poikkipinta-ala. Lo-
pulliseen kuormitettavuuteen vaikuttaa ympäristön lämpötila, maan lämpöresistiivisyys, 
muiden virtapiirien läheisyys sekä asennustapa ja -olosuhteet. Korjauskertoimia esite-
tään standardin SFS 6000-5-52 liitteessä 52B.  
Jos kokonaisvaltaista verkon mitoitusta ei olla tekemässä, yksittäisten kaapeleiden 
kuormitettavuuksia voidaan tarkastella yksinkertaistetuista kuormitettavuustaulukoista. 
Nämä taulukot löytyvät esimerkiksi D1-käsikirjasta. Verkoston laskentaan tarkoitetuista 
ohjelmista standardin mukaiset korjauskertoimet löytyvät sisäänrakennettuna ominai-
suutena, jolloin suunnittelijan työ helpottuu kun ohjelma laskee valmiiksi kaapelin 
kuormitettavuudet annettujen tietojen perusteella. 
Ylikuormitussuojauksen mitoituksessa tulee ottaa huomioon suojalaitteen nimellisvirran 
lisäksi erityyppisten suojalaitteiden erilaiset toiminta-arvot. Ylikuormitussuojaus voidaan 
toteuttaa johdonsuojakatkaisijoilla, katkaisijalla tai sulakkeilla. Sen poisjättämistä voi-
daan myös harkita turvallisuussyistä tai erikoistapauksissa, kuten IT-järjestelmissä jois-
sa suojaus on toteutettu jollain muulla hyväksytyllä tavalla. Nämä poikkeustapaukset 
on lueteltu standardin SFS 6000-4-43 kohdassa 433.3. [2, s. 217, s. 132.] 
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Kaapelia ylikuormitukselta suojaavan suojalaitteen ominaisuuksien on kuitenkin täytet-
tävä seuraavat kaksi ehtoa: 
 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧   (1) 
 𝐼2 ≤ 1,45 × 𝐼𝑧,   (2) 
jossa 
IB on piirin suunniteltu virta 
Iz on johtimen jatkuva kuormitettavuus 
In on suojalaitteen mitoitusvirta 
I2 on virta, joka varmistaa suojalaitteen toimimisen suojalaitteelle määritel-
lyssä tavanomaisessa toiminta-ajassa. [1, s. 130.] 
Mitoituksessa on otettava huomioon myös laajennusvara, minkä takia virtapiirien mitoi-
tusta ei kannata tehdä liian lähelle jatkuvaa kuormitettavuutta. 
2.3 Oikosulkusuojaus ja oikosulkuvirrat 
Jotta oikosulkusuojauksen toimivuus voidaan varmistaa, täytyy selvittää suurimmat ja 
pienimmät oikosulkuvirrat keskuksissa ja tarvittaessa myös pienin oikosulkuvirta ryh-
mäjohdon päässä. Liittymispisteen oikosulkuvirrat saadaan jakeluverkon haltijalta, min-
kä jälkeen verkon eri pisteiden oikosulkuvirrat voidaan määrittää laskemalla. 
Oikosulkusuojaukselle on kaksi keskeistä vaatimusta: 
1. Oikosulkusuojan on pystyttävä katkaisemaan suurin piirissä 
esiintyvä oikosulkuvirta. 
2. Poiskytkennän on tapahduttava, ennen kuin suojalaitteen 
suojaamat piirit vaurioituvat. [2, s. 138.] 
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Oikosulkusuojaus on tarkoitettu suojaamaan johtimia oikosulkuvirran aiheuttamilta 
lämpövaikutuksilta. Oikosulkusuojauksen tulee toimia minkä tahansa johtimien välisis-
sä oikosuluissa missä tahansa kohtaa virtapiiriä. 
Suojan on katkaistava oikosulkuvirrat viimeistään silloin, kun suojattavat johtimet saa-
vuttavat eristemateriaalista riippuvan suurimman sallitun rajalämpötilan. Yleensä virta-
piirit tulee mitoittaa maksimissaan 5 sekuntia kestävän oikosulun aiheuttamille lämpö-
vaikutuksille. Suojauksen toimivuus voidaan tarkastaa laskemalla tai käyttämällä val-
miiksi laskettuja taulukoita. 
Jos käytetään yhdistettyä ylikuormitus- ja oikosulkusuojaa, tulee varmistaa, että suoja-
laitteen katkaisukyky on riittävä. Kun suojalaitteen katkaisukyky on vähintään yhtä suuri 
kuin esiintyvä prospektiivinen oikosulkuvirta, ja se täyttää ylikuormitussuojaukselle ase-
tetut vaatimukset, sen katsotaan suojaavan virtapiirin myös oikosululta ja sen vaikutuk-
silta. 
Oikosulkusuojauksen toteutumisen tarkastaminen suunnitteluvaiheessa on tärkeää, 
koska sitä ei tarvitse selvittää mittauksin käyttöönottotarkastuksissa. Standardin mu-
kaan sähkösuunnitelmiin on myös liitettävä asialliset dokumentit oikosulkusuojauksen 
toteutumisesta. 
2.4 Vikasuojaus 
Vikasuojauksella tarkoitetaan suojausta, jonka avulla estetään ihmisiä tai kotieläimiä 
koskettamasta vian seurauksena jännitteiseksi tulleita osia niin, että siitä aiheutuisi 
vaaraa [2, s. 84]. Tätä vian aiheuttamaa, esimerkiksi sähkölaitteen rungossa esiinty-
vää, vaarallista jännitettä kutsutaan kosketusjännitteeksi.  
Vikasuojaus voidaan toteuttaa 
 estämällä vikavirran kulku ihmisen tai kotieläimen kautta tai 
 rajoittamalla ihmisen tai kotieläimen kautta kulkeva vikavirta vaaratto-
maan arvoon tai 
 rajoittamalla viasta johtuvan kehon kautta mahdollisesti kulkevan virran 
kestoaika vaarattoman lyhyeksi. [1, s. 30] 
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Yleisimmin suojaus toteutetaan käyttämällä syötön automaattista poiskytkentää. Se 
toteutetaan käytännössä johdonsuojakatkaisijoilla tai sulakkeilla. Mikäli oikosulkuvirrat 
eivät ole tarpeeksi suuria siihen, että ylivirtasuojat toimisivat riittävän nopeasti, voidaan 
lisäsuojauksena käyttää vikavirtasuojakytkimiä.  
Jos suojausedellytykset eivät ole tyydyttävät, kosketusjännitteen suuruutta voidaan 
rajata suojaavalla potentiaalintasauksella. Tämän tarkoituksena ei ole lyhentää suoja-
laitteen toiminta-aikaa vaan pienentää syntyvä kosketusjännite turvalliselle tasolle. 
Standardissa määritellään korkeintaan 32 A:n suojalaitteella suojatuille ryhmäjohdoille 
suurimmaksi sallituksi poiskytkentäajaksi 0,4 sekuntia. Sitä suuremmille ryhmäjohdoille 
ja pääjohdoille suurin sallittu poiskytkentäaika on 5,0 sekuntia.  
Vikasuojauksen toteutuminen tulee tarkastaa käyttöönottovaiheessa mittaamalla, jolloin 
mitattujen arvojen tulee olla 25 % suurempia kuin suojalaitteiden toimintarajavirrat. 
Tämä johtuu siitä, että mittauslämpötila on alhaisempi kuin oikosulun aikainen lämpöti-
la. Jotta tarkastusvaiheessa ei tulisi ikäviä yllätyksiä vikasuojauksen toimivuuden kan-
nalta, on suositeltavaa jo suunnitteluvaiheessa selvittää poiskytkentäaikojen toteutumi-
nen. 
Kuvassa 1 (ks. seur. s.) esitetään kosketusjännitteen ja sen sallitun vaikutusajan riip-
puvuus. Siitä voidaan nähdä, että pääjohdoilla ja suurilla ryhmäjohdoilla poiskytkentä-
ajan ollessa 5 sekuntia, on suurin sallittu kosketusjännite noin 50 V. Ryhmäjohtotasolla 





Kuva 1. Kosketusjännitteen sallitut vaikutusajat. 
2.5 Jännitteenalenema 
Jännitteenalenema tulee selvittää vain, jos siitä on erikseen asiakkaan kanssa sovittu. 
Standardi SFS 6000 sisältää vain suosituksia jännitteenalenemasta, jolloin ne eivät ole 
velvoittavia ilman erillistä sopimusta.  
Normaalista pienjänniteverkosta syötetylle sähköasennukselle tai laitteelle jännitteena-
lenema saisi olla enintään 5 %. Valaistukselle vastaava suositus on 3 %. Mikäli sähkö-
laitetta syötetään yksittäisestä teholähteestä, suositellut suurimmat jännitteenalenemat 
voivat olla tätä suurempia. Nämä suositukset löytyvät SFS 6000 -standardin opasta-
vasta liitteestä 52G (taulukko 1, ks. seur. s.). 
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Taulukko 1. Jännitteenalenemasuositukset [1, s.262]. 
 
Joissain poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä suosituksia suurempi jännitteenale-
nema. Näitä tapauksia ovat moottorit käynnistyksen aikana tai laitteet, joilla on suuri 
käynnistysvirta. Tilanteet ovat usein lyhytkestoisia, jolloin jännitteen vaihtelun vaikutus 
muuhun verkkoon on vähäinen. 
Jännitteenaleneman pienentämiseksi on olemassa erilaisia keinoja. Nousu- ja ryhmä-
johtojen poikkipinta-alaa voidaan kasvattaa alijänniteääritilanteiden perusteella tai 
moottoreiden käynnistysvirtaa voidaan pienentää lisäämällä moottorille taajuusmuutta-
ja, pehmokäynnistin tai tähti-kolmio-käynnistin. Joissain tapauksissa suuritehoiset tai 
alijännitteille herkät laitteet voidaan myös sijoittaa omiin sähkökeskuksiinsa. [3.] 
2.6 Selektiivisyys 
Sähköverkon suojauksen selektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että ainoastaan lähinnä 
vikapaikkaa oleva syötönpuoleinen suoja toimii sen varsinaisella suojausalueella sattu-
vissa ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Näin ollen sähköverkosta erotetaan jännit-
teettömäksi mahdollisimman pieni osa. Aina täydellisen selektiivisyyden toteuttaminen 
ei ole tarpeen, koska se voi johtaa kohtuuttomaan ylimitoitukseen. 
Suojalaitteiden selektiivisyyttä voidaan tarkastella toiminta-aikakäyrien ja valmiiden 
taulukoiden avulla. Selektiivisyys saavutetaan, jos jälkimmäisen suojalaitteen ominais-
käyrä on edellisen suojalaitteen ominaiskäyrän alapuolella, eivätkä ominaiskäyrät leik-
kaa toisiaan millään odotettavissa olevan ylivirran arvolla [2, s. 265]. Suojalaitteiden 
ominaiskäyrien vertailussa tulee käyttää jälkimmäisen suojalaitteen ylintä toiminta-
käyrää ja edellisen suojalaitteen alinta toimintakäyrää. 
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Sulakkeita käytettäessä päästään yleensä varsin hyvään selektiivisyyteen, kunhan su-
lakekoot on valittu toisiinsa nähden oikein eikä käytetä liian suuria sulakekokoja. Nyrk-
kisääntönä selektiivisyyden kannalta on se, että peräkkäisten sulakkeiden välissä pitää 
olla vähintään yksi sulakekoko. Peräkkäisten sulakkeiden nimellisvirtojen suhteen pitää 
siis olla vähintään 1,6:1. [4.] 
Kuvassa 2 nähdään esimerkkitilanne sähköverkon selektiivisyydestä. Hyvin suunnitel-
lussa sähköverkossa suojalaitteiden ominaiskäyrät eivät leikkaa toisiaan missään vai-
heessa. Näin vältytään epäselektiivisyydeltä, joka voi pahimmillaan johtaa joko koko 
verkon jännitekatkokseen, kun pääkatkaisija laukeaa tai henkilö- ja omaisuusvahinkoi-
hin jos suoja ei toimi vikatilanteessa lainkaan. 
 
Kuva 2. Esimerkki selektiivisyydestä, ylivirtasuojien toimintakäyrät [4]. 
Suojalaitteiden valmistajat ilmoittavat usein tarvittavan porrastuksen suojalaitteiden 
välillä, mutta nämä selektiivisyystaulukot kattavat vain kyseisen valmistajan tuotteet. 
Selektiivisyystarkastelu onnistuu myös usealla sähköasennusten mitoitusohjelmalla. 
Niissä toimintakäyrät on valmiiksi syötettyinä, mutta joissakin ohjelmissa on suojalait-




Sähkösuunnitelmiin on liitettävä standardinmukaiset dokumentit kaikista edellä maini-
tuista ja standardin mukaan vaadittavista laskelmista ja selvityksistä. Sähköasennusten 
dokumentointiin liittyviä standardeja ovat SFS-EN 61082 ja SFS-EN 81346. Nämä si-
sältävät vaatimukset siitä, kuinka dokumenteissa käytettävät kaaviot, piirustukset tai 
taulukot tulee laatia. 
Standardin SFS-6000 mukaan sähköasennusten dokumenteista tulee ilmetä erityisesti 
seuraavat tiedot: 
 virtapiirien laji ja rakenne 
 kulutuspisteiden sijainti 
 johtimien lukumäärä, koko, johtolaji ja -tyyppi 
 tiedot, joiden avulla suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja nii-
den sijainti voidaan tunnistaa. 
Lisäksi dokumenttien tulee sisältää suojauksen toimivuuden tarkistamista varten yksi-
tyiskohtaiset tiedot asennuksen jokaisesta piiristä siltä osin, kuin ne ovat tarpeen kus-
sakin asennuksessa: 
 johtimien tyypit ja poikkipinnat 
 virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteenalenemaa kos-
kevien laskelmien tekemiseen 
 suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut 
 prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. [1, s.193] 
Edellä mainitut tiedot tulee selvittää jo suunnitteluvaiheessa, ja niihin tulee sisältyä 
myös laskelmat, joista käy ilmi, että suojausvaatimukset toteutuvat. Jos asennuksiin 





Yksinkertaisista asennuksista ei ole välttämätöntä tehdä laajamittaista dokumentointia, 
vaan silloin riittää, että standardin SFS 6000 edellyttämät tiedot ovat saatavilla luette-
lomuodossa. Kaikissa tapauksissa asennuksista tulee kuitenkin löytyä dokumentteja 
vastaavat merkinnät, joiden perusteella virtapiirit voidaan tunnistaa. 
Monet laskentaohjelmat tuottavat yleensä tarvittavan standardien mukaisen dokumen-
taation. Se edellyttää, että ohjelmaan on yksityiskohtaisesti syötetty tarvittava informaa-
tio kyseisestä asennuksesta. Ohjelman käyttäminen helpottaa huomattavasti mitoitusta 
ja dokumenttien tuottamista. Dokumentit on helppo tulostaa yhdellä painalluksella, jo-
ten myös asennukseen tehtävät muutokset on helppo viedä suunnitteludokumenttien 
liitteeksi. 
3 Mallinnettava suunnittelukohde 
Insinöörityössä mallinnettavana suunnittelukohteena toimii Kvarteret Victo-
ria/Osaprojekti 1. Se on Helsingin keskustan luoteisosaan Jätkäsaareen rakennettava 
Victoria-kortteli, jonka tarkoituksena on tarjota sen asukkaille kokoontumispaikka, jossa 
tarjotaan sekä kulttuuria että palveluja. Tämä kaikille avoin kulttuuri- ja palvelukeskus 
lisää koko uuden alueen elinvoimaisuutta ja kaikkien sen asukkaiden virikkeitä ja palve-
luja. 
Koko hankkeen ydin on kortteliin sijoittuva Kulttuuri- ja taidekasvatuskeskus, joka sisäl-
tää muun muassa sekä teatteri- että muuta esiintymistaidetta palvelevan Victoria-salin, 
gallerian ja teatterin. Toimintakeskuksen välittömään läheisyyteen sijoitetaan kahvila- ja 
ravintolatila, joka palvelee sekä alueen lounasvieraita, mutta toimii myös illallisravinto-
lana [4]. Keskuksen yhteyteen sijoitetaan myös ateljeeasuntoja, toimitiloja sekä päivä-
koti. 
Pääosa korttelin kerrosalasta on kuitenkin asumista. Kortteliin sijoittuu ns. vapaarahoit-
teisia ja Hitas-ehdoin toteutettavaa omistusasumista sekä opiskelija- että erityisasumis-
ta. Kaikki yhteiset kerhotilat keskitetään toimintakeskukseen. Tämä takaa asukkaille 
tavanomaista laadukkaammat ja laajemmat yhteistilat. Rakennuksissa on myös paljon 




Kuvassa 3 esitetään havainnollistava kuva rakentuvasta kokonaisuudesta. Kolmiulot-
teisesta mallista saa helpommin käsityksen, millaisesta rakennuksesta on kyse. 
 
Kuva 3. IFC-tietomalli. Havainnekuva kokonaisuudesta. 
4 Vertailtavat ohjelmat 
Sähköasennusten mallintamiseen ja mitoitukseen on olemassa useita eri ohjelmia. 
Monella suojalaitevalmistajalla on tarjota myös oma versionsa laskentaohjelmista. Nii-
den avulla sähköverkot voidaan tosin mitoittaa vain käyttämällä tämän kyseisen valmis-
tajan tuotteita, joten niiden käyttö on joissain tapauksissa rajoittunutta.  
Ainakin Siemensillä (SIMARIS Desing), Schneiderillä (Ecodial) ja ABB:llä (DOC) on 
omat ohjelmistonsa. Kaupallisessa FebDokissa on käytettävissä kaikkien valmistajien 
sekä IEC-standardin mukaiset suojalaitteet. 
Sähkösuunnitteluun tarkoitetuissa ohjelmissa, Kymdatan CADS Plannerissa sekä 
Progmanin MagiCADissä, on molemmissa sisäänrakennettuna laskentaohjelmisto. 
Näissä suunnitteluohjelmiin sisällytetyissä laskentaominaisuuksissa on ristiriitaisia asi-
oita. Toisaalta on hyvä, että laskelmat pystytään tekemään suoraan suunnitellusta ku-
vasta ja ei tarvita erillisiä ohjelmistoja, mutta se vaatii äärimmäisen tarkkaa ja yksityis-
kohtaista suunnittelua. Tämä lisää suunnitteluun käytettyä aikaa vain, jotta saataisiin 
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muodostettua dokumentointi sähköverkon mitoituksesta. Sisäänrakennettujen laskento-
jen heikkous on myös se, että lähes koko suunnitelman tulee olla valmis, ennen kuin 
verkkoa voidaan mitoittaa tai tarkastaa. 
Kaikilla näillä laskentatavoilla on kuitenkin samat ongelmat: Miten tarkasti ennen asen-
nusta tiedetään johdon pituus ja kuormitus? Mitkä ovat asennusolosuhteet ja tasoitus-
kertoimet lopullisessa asennuksessa? Nämä kaikki arvot tulee kuitenkin määrittää las-
kentaohjelmaan mahdollisimman tarkasti, jotta saadaan luotettavia tuloksia. 
Työssä tarkastellaan kahta eri laskentaohjelmistoa sekä yrityksen omaa Excel-
taulukkolaskentaohjelmaa. Näistä parhaiten soveltuvalla mallinnetaan esimerkkiprojek-
tin sähköverkko ja kehitetään samalla toimintatapoja sähköverkon mitoituksen doku-
mentoinnin kannalta.  
Kaupallisista ohjelmista alustavien tutkimusten perusteella valittiin tarkempaan tarkas-
teluun ABB DOC sekä FebDok. Ohjelmien käytettävyydestä ja ominaisuuksista, ks. 
luvut 4.1 ja 4.2 
4.1 ABB DOC -mitoitusohjelma 
ABB DOC 2.0 on ABB:n kehittämä sähköverkkojen suunnitteluun tarkoitettu laskenta-
ohjelma. Se on tarkoitettu pien- ja keskijänniteverkkojen mitoitukseen. Sillä pystytään 
laskemaan ja määrittelemään sähköverkon kaikki tarvittavat ominaisuudet, kuten oiko-
sulkuvirrat, jännitteenalenemat, kaapelikoot sekä suojalaitteet standardien mukaisesti. 
ABB DOC:n heikkous on sen suojalaitevalikoiman rajoittuminen vain ABB:n omiin tuot-
teisiin. 
DOC osaa automaattisesti mitoittaa ja valita sähköjärjestelmän komponentit. Se valit-
see annettujen jakeluverkon alkuarvojen ja lisättyjen kuormien mukaan parhaat mah-
dolliset kaapelit ja suojalaitteet mallinnettuun järjestelmään. Jotta ohjelma osaa mitoit-
taa komponentit oikein, siihen on määritettävä syöttävän verkon tiedot sekä muut omi-
naisuudet mahdollisimman tarkasti (Kuva 4, ks. seur. s.). Kaikki komponentit pystytään 
valitsemaan myös manuaalisesti tai lukita ennen ohjelman automaattista mitoitusta. 
Tämä on kätevää esimerkiksi päivitettäessä sähköverkkoa, johon jää vanhoja asen-




Kuva 4. ABB DOC syöttävän verkon ominaisuudet. 
Sovelluksessa voi tarkastella koko sähköverkkoa selkeästi yhden yksiviivakaavion 
avulla, ja se sisältää runsaasti valmiiksi määriteltyjä makroja sähkönsyöttöyksiköistä, 
jotka helpottavat verkon ominaisuuksien määrittämistä. Kuvassa 5 (ks. seur. s.) esite-
tään ohjelman näkymä, josta nähdään, miten selkeästi verkon ominaisuuksia voidaan 
tarkastella yhdellä ruudulla. Kun ohjelmalla on suoritettu verkon laskelma, se ilmoittaa 
värikoodein komponenttien soveltuvuuden ja mahdolliset virheet tai puutteet verkossa. 
Tämä helpottaa suunnittelijan työtä, koska virheelliset kohdat nähdään nopeasti, ja ne 




Kuva 5. ABB DOC-ohjelman näkymä. 
ABB DOC:lla saadaan tulostettua tarvittavat luettelot ja laskelmat sähköverkon mitoi-
tuksesta. Ohjelma on myös CAD-yhteensopiva, ja sillä voidaan piirtää esimerkiksi pää-
kaavioita ja hyödyntää niitä suunnitelmakuvissa. 
Ohjelma soveltuu hyvin sähköverkkojen mitoitukseen ja standardinmukaisen dokumen-
toinnin tuottamiseen, mutta sen suojalaitevalikoiman rajoittuminen vain ABB:n tuottei-
siin, ja jokseenkin vaikeasti saatavilla oleva tuotetuki ja ohjeistus vaikuttivat siihen, että 





Febdokin on alun perin kehittänyt Norjan sähköurakoitsijaliitto NELFO, ja se on julkais-
tu jo vuonna 1991. Sittemmin ohjelmisto on vakiinnuttanut markkina-asemansa poh-
joismaissa ja Iso-Britanniassa. Ohjelman suomenkielinen versio on kehitetty yhteis-
työssä Sähköinfo Oy:n kanssa, ja tämän myötä ohjelmaan on saatu kaikki Suomessa 
käytettävät suojalaitteet ja kaapelit. 
Ohjelma on tarkoitettu pienjännitesähköasennusten standardinmukaiseen mitoitukseen 
ja dokumentointiin standardin SFS 6000 mukaan. Ohjelmaa voivat hyödyntää säh-
kösuunnittelijat, verkonhaltijat, sähköurakoitsijat sekä sähköalan oppilaitokset. Sillä 
voidaan mitoittaa ja dokumentoida monenlaisia kohteita yksinkertaisista asuin- ja toi-
mistorakennuksista aina vaativimpiin sairaala- ja teollisuusrakennuksiin. 
Febdokissa on lukuisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan laskea kaikki sähköverkon 
suojaukseen vaadittavat asiat, kuten oikosulku- ja vikavirrat, jännitteenalenemat, selek-
tiivisyydet ja suojalaitteiden toiminta-ajat. Ohjelmalla voidaan mitoittaa myös kaapelit ja 
niille sopivat suojalaitteet. Kaikki tiedot saadaan dokumentoitua helposti tulostamalla 
halutut raportit, kaaviot ja luettelot. 
Ohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja havainnollinen, joten verkon muodostaminen ja 
muokkaaminen on nopeaa. Kaikki verkkoon tehtävät muutokset ohjelma laskee reaa-
liajassa, ja ilmoittaa heti mahdollisista virheistä. Kuvassa 6 (ks. seur. s.) esitetään Feb-





Kuva 6. Febdokin päänäkymä. 
Febdokia päivitetään jatkuvasti, ja siihen kehitetään uusia ominaisuuksia. Ainakin CAD-
yhteensopivuus olisi tervetullut lisä ohjelmaan. Käyttöliittymää, käännösvirheitä sekä 
mahdollisia virheellisiä tietoja päivitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen perusteella. 
Myös kehitysehdotuksia voi jättää ohjelmiston ylläpitäjälle. Sähköinfo järjestää koulu-
tuksia Febdokin ominaisuuksista, jotta käyttöönotto olisi helpompaa ja nopeampaa. 
Ilman kurssiakin ohjelman käyttöönotto onnistuu, kunhan tutustuu huolella käyttöohjei-
siin. 
Febdok on kokonaisuudessaan erinomainen ohjelma sähköverkon mitoitukseen ja do-
kumentointiin, vaikka sillä ei ainakaan vielä pystytä mitoittamaan keskijänniteverkkoja. 
Sen ehdottomasti suurin etu kilpailijoihin nähden on erittäin laaja tietopankki, jossa on 
käytännössä kaikki Suomessa käytettävät suojalaitteet ja kaapelit. 
Febdok valittiin sen ominaisuuksien perusteella esimerkkikohteen sähköverkon mitoi-
tukseen. Sen käytettävyys, tuotetuki ja tuotekirjaston monipuolisuus olivat pääosassa 
valintaa tehdessä, koska työn tarkoituksena on saada yrityksen käyttöön pitkäaikainen 
ja kaikkien käytettävissä oleva työkalu sähköverkkojen mitoitukseen. Esimerkkikohteen 




Yrityksen käytössä on ollut Excel-pohjainen oikosulkulaskentataulukko, jota on kehitet-
ty ja paranneltu aina tarpeen tullen. Sitä ylläpitävät suunnittelijat ja sen laskentakaavat 
perustuvat SFS 6000 -standardiin. Ohjelmalla pystytään laskemaan ja tarkastamaan 
riittävätkö oikosulkuvirrat määrätyillä keskuksilla ja kulutuspisteissä ryhmäjohtojen 
päässä. Lisäksi taulukko tarkastaa automaattisesti, että kosketusjännite ei ylitä sallittua 
arvoa.  
Ohjelmaan luotujen taulukoiden ansiosta erilaiset keskusyhdistelmät on nopea laskea 
kun lähtötiedot ovat riittävät. Kuten kaikissa laskentaohjelmissa, jakeluverkon haltijalta 
täytyy saada lähtöpisteen oikosulkuvirta ja syöttää se sille määrättyyn soluun taulukos-
sa. Kaikki täytettävät kentät on merkitty taustavärillä, joten tietojen lisääminen tauluk-
koon käy erittäin nopeasti. Kun tarvittavat tiedot on syötetty, ohjelma laskee automaat-
tisesti oikosulkuvirrat ja vertaa niitä valittujen suojalaitteiden vaatimiin arvoihin. Kun 
laskenta on tehty, ohjelma ilmoittaa yksinkertaisella tekstillä, onko oikosulkuvirta riittävä 
vai ei. 
Kun käyttäjä valitsee käytettävän kaapelin, ohjelma hakee automaattisesti viereisestä 
taulukosta sille oikeat resistanssiarvot. Myös suojalaitteelle ilmoitetaan tarvittava oiko-
sulkuvirta valitun nimellisvirran ja laukaisuajan perusteella. Nämä arvot ovat yleisesti 
käytettyjä vakioarvoja. 
Taulukosta on rakennettu erittäin selkeä, ja sen käyttö ei vaadi erityistä opettelua. 
Kaikki taulukon käyttöön liittyvä tieto on kasattu käytettävälle välilehdelle, joten erillisiä 
lähteitä ei välttämättä tarvitse etsiä. Kuvassa 7 (ks. seur. s.) esitetään taulukon rakenne 




Kuva 7. Excel-taulukkolaskentaohjelma. 
Taulukosta puuttuu kuitenkin paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka löytyvät integroitu-
na suoraan kaupallisista ohjelmista. Taulukkoon jouduttaisiin tekemään suuria muutok-
sia, jotta siitä saataisiin lisää hyödyllisiä tietoja ulos. Nykyisellään se ei huomioi ollen-
kaan jännitteenalenemia, selektiivisyyttä tai kaapeleiden kuormitettavuutta. Nämä asiat 
täytyy kuitenkin yleensä tarkastaa tavalla tai toisella sähköverkon toimivaa suojausta 
mitoitettaessa. 
Kun ohjelmaa tutkittiin perusteellisemmin, siitä paljastui jopa pieniä laskukaavavirheitä, 
jotka olivat jääneet muutamille välilehdille. Joissakin kohdissa virheet oli korjattu, mutta 
koska taulukon ylläpito on täysin käyttäjien vastuulla, kaikkia virheitä ei ole saatu karsit-
tu pois. Myös osa kaapelitiedoista oli vanhentuneita, ja kaikkia nykyään käytettäviä 
kaapeleita ei löytynyt listasta. Tämä aiheutti sen, että aina eri kaapelityyppiä käytettä-
essä jouduttiin sen tiedot kuitenkin etsimään valmistajien sivuilta, jotta voitiin olla var-
moja tietojen paikkansapitävyydestä. 
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Ohjelma sinänsä olisi vielä ihan käyttökelpoinen, jos siihen tehtäisiin perusteellinen 
päivitys ja jonkinlainen ylläpitosuunnitelma. Kuitenkin tulevaisuutta silmälläpitäen pää-
dyttiin siihen, että ohjelmaa ei ryhdytä päivittämään. Kehittyneet kaupalliset laskentaoh-
jelmat automaattisilla päivityksillä on huomattavasti luotettavampi ja pitkäikäisempi rat-
kaisu sähköverkkojen mitoitukseen. Vaikka ohjelmaan päivitettäisiin nyt kaikki uusim-
mat tiedot, kukaan ei voi taata tietojen paikkansapitävyyttä esimerkiksi kahden vuoden 
kuluttua. 
5 Kohteen sähköverkon mallintaminen 
5.1 Kohteen lähtötiedot 
Ennen kuin sähköverkon mallintamista aloitetaan, kohteesta täytyy selvittää useita mal-
lintamiseen tarvittavia tietoja. Ihan ensimmäiseksi tietysti kannattaa tutustua kohtee-
seen, jos se ei ole aiemmin tuttu. Tällöin pystyy hahmottamaan kokonaisuuden pa-
remmin.  
Jakeluverkkoyhtiöltä tulee selvittää yksi- ja kolmivaiheiset oikosulkuvirrat liittymispis-
teessä tai pääkeskuksella riippuen siitä, mistä laskenta aloitetaan. Tässä kohteessa 
tarvittavia oikosulkuvirtoja ei saatu ajoissa Helsingin Energialta, vaan oikosulkuvirta-
arvot laskettiin tiedossa olleen muuntajan mukaan. 
Nousujohtokaavion olisi myös hyvä olla jo valmis, jotta pystytään arvioimaan kaapelei-
den pituudet ja keskusten lukumäärä. Keskuksista tarvitaan alustava teholaskelma, 
jotta kaapelit ja suojalaitteet voidaan mitoittaa oikein. Tästä kohteesta oli saatavilla tar-
vittavat kaaviot ja teholaskelmat, joiden perusteella oli helppo aloittaa sähköverkon 
mallintaminen. 
Aina ei ole järkevää mallintaa koko sähköverkkoa, jos se sisältää paljon samanlaisia 
keskuksia ja kuormia. Tällöin verkosta etsitään pahimmat pisteet ja lasketaan suojauk-
sen toimivuus näissä kohdissa. Näitä pahimpia pisteitä ovat yleensä pisimmät etäisyy-
det, suurimmat kuormat ja mahdollisesti lähimpänä liittymispistettä olevat kuormat, jos 
oikosulkuvirrat ovat suuria liittymispisteessä.  
21 
  
Tässäkin tapauksessa valittiin aluksi tarkasteluun vain kauimpana olevat, ja suurimmat 
asuntokeskukset sekä kaikki kiinteistökeskukset. Jokaisen keskuksen pisimmät pisto-
rasia- ja valaistuslähdöt otettiin myös mukaan laskentaan. 
5.2 Ohjelman perusasetukset 
Aivan ensimmäiseksi ohjelman perusasetukset kannattaa määritellä kohdalleen. Ase-
tukset ovat tämän jälkeen käytössä kaikissa perustetuissa projekteissa, joten niitä ei 
tarvitse määritellä jokaiseen erikseen. Tämä vähentää yksittäisten laskelmien työmää-
rää, kun lähtökohdat ovat kunnossa. 
Järjestelmän asetuksissa voidaan määritellä laitteistoille verkon aloituspiste, jakelu-
tyyppi, järjestelmän jännite, verkkotaajuus ja piirien oletusetuliite. Aloituspisteeksi valit-
tiin syöttöpiste ja jakelutyypiksi TN-C-S, koska suurin osa kohteista liittyy olemassa 
olevaan verkkoon. Tällöin laskenta alkaa liittymispisteestä nousukaapeleilla, jolloin 
osassa järjestelmää on yhdistetty nolla- ja suojamaadoitusjohdin. Piirien etuliitteeksi 
vaihdettiin F, koska se on yleisesti käytetty piiritunnus keskuskaavioissa. 
Laitteistolle voidaan myös määrittää varoitustasot jännitteenalenemille, sekä oletusar-
vot oikosulkuvirroille. Oikosulkuvirta-arvoihin ei tehty muutoksia, koska ne vaihtelee 
kohteen sijainnista riippuen, ja määritetään jokaisessa kohteessa kuitenkin erikseen. 
Jännitteenaleneman varoitustaso kokonaisuudessaan oli määritetty 4 %:iin, mutta se 
vaihdettiin 5 %:iin, koska se on standardin suositus ja näin vältytään turhilta huomau-





Kuva 8. Järjestelmän asetukset. 
Asetuksiin lisättiin myös projektidokumentaatiossa näkyvä yrityksen logo sekä usein 
käytettävät kaapelityypit ja suojalaitteet. Kaapelityyppeihin valittiin vain useimmin käy-
tetyt kaapelit, koska se nopeuttaa verkon mallintamista, kun oikeaa kaapelia ei tarvitse 
hakea kymmenien kaapelityyppien joukosta. Kaikki kaapelityypit saadaan kuitenkin 
näkymään mitoitusta tehdessä, kun erikoisempia kaapeleita tarvitaan. Suojalaitteiksi 
valittiin kaikki valmistajat, koska yleensä ennalta ei ole määrätty käytettävää suojalaite-
valmistajaa. [6.] 
5.3 Projektin luonti ja uuden laitteiston perustaminen 
Ennen uuden laitteiston perustamista kannattaa luoda uusi projekti, jos projekti tulee 
sisältämään useita eri laitteistoja. Tällöin laitteistojen määrän kasvaessa niitä on paljon 
helpompi hallita, koska laitteistorekisterissä näkyy kaikki ohjelmalla luodut laitteistot. 
Projektikohtaiset laitteistot voidaan eritellä omaksi listakseen. 
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Uusi projekti luodaan laitteistorekisterivalikosta. Projektille annetaan haluttu nimi, jonka 
jälkeen siihen voidaan valita jo olemassa olevia laitteistoja, jos niitä on luotu. Laitteisto-
rekisteristä voidaan myös määritellä laitteistoille käyttöoikeuksia tai siirtää ja poistaa 
kokonaisia laitteistoja. 
Kun projekti on luotu, voidaan perustaa uusi laitteisto. Uuden laitteiston määrittelyssä 
nimetään laitteisto ja valitaan, mihin projektiin se halutaan liittää. Tässä kohtaa voidaan 
myös vaihtaa jakelujärjestelmää ja kohtaa, josta laskenta aloitetaan, jos ne poikkeavat 
ohjelmaan määritellyistä perusaseuksista. Asiakastiedot sekä laitteiston osoitteet kan-
nattaa täyttää jo laitteiston perustamisvaiheessa, koska ne tulevat näkyviin loppudo-
kumentteihin. 
Tässä laskelmassa ei järjestelmätietoja tai varoitustasoja tarvinnut muuttaa, koska ole-
tusasetukset pätevät tässäkin tapauksessa. Kuten kuvasta 9 voidaan nähdä, laskenta 
aloitetaan pääkeskukselta TN-C-S jakelujärjestelmällä ja mitoitusperustana käytetään 
vuonna 2012 julkaistua SFS 6000 -standardia. Laitteisto liitetään KVC 1 -nimiseen pro-
jektiin. 
 
Kuva 9. Laitteiston määrittely. 
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Edeltävän verkon tietoihin syötetään jakeluverkkoyhtiöltä saadut oikosulkuvirrat sekä 
tehokertoimet. Jos tietoja ei ole saatavilla, voidaan käyttää ohjelman oletusarvoja ja 
lisätä oikeat lukemat myöhemmin. Nyt tarkkoja arvoja ei saatu projektin alkuvaiheessa, 
mutta muuntajan läheisen sijainnin takia päädyttiin käyttämään hieman korkeampia 
arvoja kuin oletusarvot. Tarkat oikosulkuvirta-arvot lisätään laitteistoon myöhemmin. 
Seuraavaksi annetaan tiedot ensimmäisestä keskuksesta eli tässä tapauksessa pää-
keskuksesta. Keskukselle annetaan yksityiskohtainen tunniste ja kuvaus, jotta doku-
menteissa tiedetään, mistä keskuksesta on kyse. Valikossa syötetään keskuksen 
kuormitustiedot ja valitaan maadoituksen tyyppi ja potentiaalintasaus, mikäli ne ovat 
käytössä. Keskukselle määritetään vielä jakelutyyppi ja vaihejärjestys. Kuvasta 10 
nähdään pääkeskukselle annetut määrittelyt. 
 
Kuva 10. Ensimmäinen keskus. 
Kun kaikki edellä mainitut tiedot on annettu ja hyväksytty, laitteisto on perustettu ja voi-
daan aloittaa verkon rakentaminen. Asetuksia voidaan muokata jälkeenpäin, jos projek-
tin edetessä esimerkiksi kuormitustiedot muuttuvat. 
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5.4 Jakokeskusten määrittäminen 
Uusi jakokeskus lisätään ”Uusi jakokeskus”-painikkeesta. Ensimmäiseksi jakokeskuk-
selle annetaan tunniste ja tehotiedot samalla tavalla kuin pääkeskusta määriteltäessä. 
Lisäksi jakokeskuksille tulee määritellä suojaustapa, kaapeli ja suojalaite. 
Suojausvälilehdellä valitaan virtapiirille ylivirtasuojan tyyppi riippuen siitä, käytetäänkö 
suojalaitetta yhdistettynä suojana, vai onko piirissä erillinen oikosulku- ja ylikuormitus-
suoja. Kohdassa valitaan myös, käytetäänkö erillistä vikavirtasuojakatkaisijaa, ja onko 
ylijännitesuoja tai lisäpotentiaalintasaus asennettu. 
Kaapelia valittaessa tulee tietää kaapelin pituuden ja tyypin lisäksi sen asennustapa, 
rinnakkaisten piirien lukumäärä, ympäristön lämpötila sekä mahdollinen muu korjaus-
kerroin. Kaikki valinnat tulee määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta kaapelin todelli-
nen virtakapasiteetti on oikea, eikä ylikuormituksesta aiheutuvaa lämpenemistä ja pa-
lovaaraa pääse syntymään. 
Kaapelin asennustapa valitaan sen mukaan, millä on kaapelin asennusreitillä huonoin 
virtakapasiteetti. Valikosta valitaan myös rinnakkaisten piirien lukumäärä, eli miten 
monta kaapelia kulkee asennusreitillä rinnakkain. Jos asennustavaksi valitaan E eli 
yleisesti käytetty tikashylly, ohjelma valitsee toiseksi korjauskertoimeksi 0,7. Tällöin ei 
välttämättä tarvitse määrittää rinnakkaisten piirien lukumäärää, koska ohjelma ottaa 
sen automaattisesti huomioon. Molempien korjauskertoimien käyttö voi johtaa tällai-
sessa tapauksessa turhan alhaiseen kaapelin virtakapasiteettiin. [6, s. 46.] 
Kaapelityyppi valitaan listasta tai kirjoittamalla haluttu kaapeli sille määrättyyn kohtaan. 
Listasta valittaessa voidaan käyttää suodattimia, joilla voidaan rajata kaapeli joko tyy-
pin, johdinmateriaalin tai vaiheellisten johtimien lukumäärän mukaan. Ohjelma rajaa 
automaattisesti virtakapasiteetiltaan liian pienet kaapelit pois näkymästä, jollei niitä 




Kuva 11. Kaapelin määritys. 
Kuten kuvasta 11 voitiin nähdä, valitun kaapelin tiedot tulevat näkymään kaapelivalik-
koon. Tästä nähdään esimerkiksi kyseisen kaapelin jännitteenalenema, maksimipituus 
ja kaapelin häviöt. Tässä kohtaa on myös hyvä kiinnittää huomiota kaapelin virtakapa-
siteettiin ja kuormavirtaan. Jos lukemat ovat hyvin lähellä toisiaan, kannattaa ehkä vali-
ta mahdollisten laajennuksien varalta hieman suurempi kaapeli.  
Piirin suojalaitetta valittaessa ohjelma käyttää aiemmin annettuja tietoja hyväkseen 
rajatakseen laajasta valikoimasta näkyviin vain piiriin soveltuvat suojalaitteet. Näitä 
tietoja ovat suunnitteluperusteet kohdassa näkyvät suojalaitteen näkemä kuormavirta, 
kuormitettavuus sekä suurin ja pienin vikavirta. Tämän lisäksi käyttäjän täytyy määritel-
lä käytetäänkö suojauksessa johdonsuojakatkaisijaa, katkaisijaa, moottorinsuojaa vai 
sulaketta. Mitä enemmän tarkentavia tietoja käyttäjä antaa suodattaakseen suojalaittei-
ta, sitä paremmat vaihtoehdot ohjelma antaa. Lopuksi jäljelle jääneiden suojien sovel-
tuvuus voidaan tarkastaa painamalla ”tarkista suojalaitteet listassa” -painiketta. Tällöin 
ohjelma ilmoittaa, mitkä suojalaitteet ovat piiriin sopivia. 
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Kun suojalaite on saatu valittua, voidaan sen tietoja tarkastella ”I/t Kaapeli” -
välilehdellä. Kohdassa näkyy kaikki suojalaitteen tiedot ja sen näkemät vikavirrat sekä 
poiskytkentäajat. Jos valittua suojalaitetta edeltää toinen suojalaite, voidaan niiden 
keskeistä selektiivisyyttä tarkastella ”Selektiivisyys” -välilehdeltä. 
 
Kuva 12. Suojalaitteen tiedot. 
Jos suojalaite on oikein valittu, ja se täyttää kaikki standardin määrittämät vaatimukset, 
näyttävät suojalaitetiedot samalta kuin kuvassa 12. Jos suojalaite ei ole sopiva tai suo-
jauksessa on huomautettavaa, punaisella tai sinisellä pohjalla oleva huomautus ja va-
roitusteksti näkyvät tällä välilehdellä. 
Jakokeskuksia lisätään laitteistoon tarvittava määrä. Jos verkko on erittäin suuri, kaik-
kia keskuksia ei ole välttämättä pakko lisätä. Tällöin samanlaisista keskuksista valitaan 
kauimmat ja suuritehoisimmat ja mallinnetaan niiden suojauksen toimivuus.  
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5.5 Kuormien määrittäminen 
Kuormien lisääminen tapahtuu päänäkymän painikkeista sen mukaan, minkälaista 
kuormaa ollaan lisäämässä. Eri kuormatyyppejä ovat moottori, vaihteleva kuorma eli 
pistorasiat, kiinteä kuorma sekä jaettu kuorma.  
Kun haluttu kuormatyyppi on valittu, kuorman määrittäminen tapahtuu täysin samalla 
tavalla kuin jakokeskuksen määrittäminen. Kuormalle annetaan tunniste ja tehotiedot, 
valitaan suojaustapa sekä määritellään kaapeli ja suojalaite. Kuormia lisätään tarvittava 
määrä jakokeskuksen perään. Yleensä riittää, että määritellään kauimpana sijaitsevat 
pistorasia- ja valaistuskuormat. Tällöin voidaan todeta, että myös muissa tapauksissa 
suojaus on toimiva. 
5.6 Dokumentointi 
Kun sähköverkko on saatu mallinnettua, ja kaikki halutut jakokeskukset, kaapelit ja 
kuormat on lisätty, laitteistosta tulostetaan tarvittavat dokumentit. Tulostaminen tapah-
tuu Dokumentit/tulostukset -valikosta.  
Tulostusikkunasta valitaan halutut tulosteet, tulosteiden kieli ja formaatti. Kaikkia mah-
dollisia tulosteita ei välttämättä aina tarvita, joten valitaan vain oleellisimmat kohdat. 
Kuvassa 13 (ks. seur. s.) esitetään, mitkä tulosteet valittiin tulostettaviksi tässä projek-




Kuva 13. Tulostusikkuna. 
Jos tulostusikkunasta valitaan kaikki mahdolliset kohdat, tulee dokumentista helposti yli 
100-sivuinen tuloste. Sivumäärä tietysti riippuu laitteiston koosta, mutta silti se ei ole 
lainkaan käytännöllinen. Urakoitsija joutuisi käyttämään huomattavan määrän aikaa 
tulkitakseen dokumenteista suojauksen toimivuuden jokaisessa virtapiirissä erikseen, 
kun sitä ei mainita yksiselitteisesti missään. Piirien virhelistasta asian voisi todeta, mut-
ta se ei tulostu ollenkaan, jos huomautettavaa ei ole. 
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6 Tulosten käsittely 
Febdokilla saatiin mallinnettua esimerkkikohteen sähköverkko suunnitellusti. Saaduista 
tuloksista voitiin todeta, että verkko on mitoitettu oikein, ja se toimii vikatilanteissa niin 
kuin pitää. Tuotettuja dokumentteja voidaan käyttää hyödyksi sähkösuunnitelmien liit-
teenä. Dokumenteista käy ilmi, että asennus täyttää kaikki standardin vaatimat suo-
jauksen perusvaatimukset. Dokumentointi esitetään liitteessä 1. 
Työtä tehdessä havaittiin, että Febdokin käyttäminen sähköverkon mitoituksessa on 
huomattavasti käytännöllisempää verrattuna ennen käytössä olleeseen Excel-
taulukkoon. Kaupallista ohjelmaa käytettäessä voidaan minimoida käyttäjien virheiden 
mahdollisuus, ja sen myötä karsia ylimääräisiä kustannuksia, jotka kertyisivät mahdolli-
sista virheellisistä asennuksista.  
Laitteistojen helppo muokattavuus ja ohjelman jatkuva kehitys vaikuttivat siihen, että 
Febdokin käyttöä päätettiin jatkaa yrityksessä myös tulevaisuudessa. Ohjelmistolla 
tuotetut dokumentit tullaan liittämään jatkossa kaikkiin projekteihin, joissa niitä vaadi-
taan. 
7 Yhteenveto 
Työn tavoitteet saavutettiin ottamalla yrityksen käyttöön FebDok -
verkostolaskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluksi. Se helpottaa suunnittelijoiden 
työtä, ja sillä pystytään tuottamaan nykystandardien mukaiset dokumentit sähköverkon 
mitoituksesta ja suojauksen toimivuudesta. 
Työssä tehtyjen havaintojen perusteella mikään käytetyistä verkostolaskentaohjelmista 
ei kuitenkaan ole täydellinen. Jokaisessa ohjelmassa on omat ongelmansa ja rajoit-
teensa, mutta jatkuvalla kehitystyöllä ja päivityksillä voidaan suurimmasta osasta pääs-
tä eroon. Tämä vaatii ohjelmistojen ylläpitäjiltä, sekä ohjelmistojen käyttäjiltä jatkuvaa 
työtä. Käyttäjien on annettava palautetta käytettävyydestä ja havaituista ongelmista, 




Työn ohessa laitettiin monia kehitys- ja korjausehdotuksia FebDokin ylläpitäjille. Ohjel-
massa on vielä paljon käännösvirheitä sekä puutteita suojalaitetiedoissa, joista rapor-
toitiin aina niitä havaittaessa. Myös uusia ominaisuuksia, kuten vian simulointimahdolli-
suutta ja yksinkertaisempaa dokumentaatiota ehdotettiin. 
Ohjelmat ovat kehittymässä entistä monipuolisemmiksi ja havainnollistavimmiksi, mutta 
samalla niiden helppokäyttöisyyttä tulisi lisätä. Valikoiden yksinkertaistaminen sekä 
käyttöliittymän päivitys käyttäjäystävällisemmäksi olisi tarpeen ainakin tässä työssä 
tarkasteltuihin ohjelmistoihin. 
Ohjelmia käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että viimekädessä vastuu on ohjelman 
käyttäjällä. Ohjelmasta saatuja tuloksia on kyettävä tulkitsemaan, eikä niihin pidä luot-
taa sokeasti. Ammattitaitoisten suunnittelijoiden merkitys korostuu, kun ohjelmaa käy-
tettäessä täytyy tietää mihin ohjelman antamat tulokset perustuvat, tai jos ohjelma jos-
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